107201 01.04

Bescheinigung

Die
TUV Rheinland Industrie Service GmbH

56070 Koblenz
Hans-Boéckler-Str.6

bescheinigt hiermit, dass in Bezug auf den Priifbericht 30000918/3 vom
29.03.2007 der TUV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH die

CompAir Drucklufttechnik GmbH
Argenthaler Srafe 11
55469 Simmern/Hunsriick
Germany

die stationdre Kompressoranlage der CompAir Drucklufttechnik GmbH
-DH Baureihe-

der Mikrobiologischen Untersuchung von Wasser und Luftproben in einem
Langzeitversuch vom 14.11.2006 bis zum 12.02.2007 unterzogen hat.

Ergebnis der Wasseruntersuchungen:
kein Befall durch Legionellen nachweisbar

Ergebnis der Luftkeimkonzentration:
Ermittelter Keimgehalt zwischen 12 und 90 KBE/m?®
erfiillt Reinraumanforderungen
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